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0011..  DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO

Compreende o fornecimento e a instalação, nas
edificações, de quadro de distribuição de energia
elétrica.

Materiais

As caixas dos quadros serão de chapa de ferro n.º
16, com moldura e portas ajustáveis. As portas
deverão sempre possuir fechadura de cilindro e
puxadores, ferragens cromadas e aberturas para
ventilação devidamente protegidas, pelo seu lado
interno, com tela contra insetos de malha muito
fina. Deverão possuir uma sobreporta de chapa de
ferro n.º 16, com aberturas para permitir o
acionamento das alavancas dos disjuntores, sendo
que em cada circuito haverá um porta-etiqueta para
a colocação de placa de acrílico removível
destinada à perfeita identificação do respectivo
circuito.

O quadro deverá ser em chapa de aço, com trinco
aberturas para ventilação permanente e contra
fundo de madeira.

0022..  MMÉÉTTOODDOO  EEXXEECCUUTTIIVVOO

Será feito um corte na alvenaria para a instalação
do quadro, conforme projeto elétrico, observando-se
localização, nível, prumo e alinhamento. Após a
colocação do quadro será feita a sua conexão aos
eletrodutos, através da utilização de buchas e
arruelas metálicas.

Por fim, o quadro será chumbado à alvenaria com
argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

0033..  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE

A instalação do quadro deverá estar rigorosamente
de acordo com o projeto elétrico no que diz respeito
a localização, dimensões, espaço disponível para
disjuntores ou fusíveis e eletrodutos conectados.

Deverá ser verificado o correto funcionamento das
portas e a livre passagem dos arames guias nos
eletrodutos.
,

,

0044..  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  MMEEDDIIÇÇÃÃOO  EE
PPAAGGAAMMEENNTTOO

A medição será por unidade assentada e aceita
pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário
contratual e conforme medição aprovada pela
Fiscalização.
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0055..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA

FONTE CÓDIGO
ABNT NBR05410 Instalações elétric
ABNT NBR05354 Requisitos gerais 
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DESCRIÇÃO
as de baixa tensão
para materiais de instalações elétricas
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